centrala klimatyzacji 36KW
centrala klimatyzacji 18KW
pletro 3
tablica pietrowa TP3-1 tablica pletrowa TP3-2
istnie jaca
sV-2 o as Istnie jacy WLZ
w gL 48 YAKY4xS0 + proJ. LGY 35
pietro 2
tablica pletrowa TP2-1 taoblica pletrowa TP2-2
Istnle Jaca
] [
SV: ZLGY 35 Istnie Jacy WLZ
w RL 48 YAKY4xS0 + proj. LGY 35
pletro 1
tablica pietrowa TP1-1 toblica pletrowa TK-1 toblica pletrowa TP1-2
® ® ®
wLZ
wLz 5 x LGY 35
S x LGY 35 w PVC @ 50 Istnie Jacy WLZ
w RL 48 YAKY4xS0 + proJ. LGY 35
parter
tobklica pietrowa TP0-1 tablica pletrowa TK-0 taoblica pietrowa TP0-2
o [ ®
wLZ
5 x LGY 35 Istnie Jacy WLZ
w RL 48 YAKY4xS0 + proJ. LGY 35
YLGY S5x6 S2mb piwnica
ZAKLAD ELEKTRYCZNY KANSY PAWEL YLGY 5x35 29mb
UL. GEOWNA 38 YLGY Sx25 8Smb
46-046 KADLUB TURAWSKI
TEL. 77 4213011, 602 254 682, biuro@kansy.pl
tablica pietrowa TPP-2 tablica pietrowa TPP-2
TEMAT | INSTALACJE ELEKTRYCZNE Istnle Jaca istnle joaca
RYSUNEK| SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU
OBIEKT |ADMINISTRACYJNO-BIUROWY I
ADRES Krapkowice ul. Kilinskiego 1 dz. nr 10/3 hd 4
rozdzlelnla gtéwna RG
INWESTOR| Starostwo Powiatowe w Krapkowicach istnie jaca
ul. Kilinskiego 1, 47-303 Krapkowice
tel. (+48) 077 40 74 300, 077 466 40 00; PEN
fax: 077 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl IstnIechy wLZ
YAKY4x50 + proJ. LGY 35 —
TYTUL, IMIE, NAZWISKO PODPIS Istnle jacy WLZ =
PROSEKTANT [T S o b ooEr07 YAKY4xS0 + proJ. LGY 35 R 100
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