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WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 
Dotyczy: Wykonanie przebudowy sali konferencyjnej na I piętrze w budynku Starostwa 

Powiatowego w Krapkowicach w ramach zadania budżetowego pn. Starostwo przyjazne 
mieszkańcom - Etap I zad. A roboty budowlane oraz zakup usług z tym związanych 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w odpowiedzi na zapytania 
wykonawców udzielam wyjaśnień oraz modyfikuję treść SIWZ: 
 

1. Pytanie: W opisie przedmiotu zamówienia (p. 1.1.4) znajduje się zapis o wyprowadzeniu 
przewodów wentylacyjnych po zewnętrznej ścianie budynku na dach i o izolacji przewodów. 
W zamieszczonym ogłoszeniu o przetargu brak jest dokumentacji projektowej dotyczącej 
tych kwestii. W przedmiarze również. Jak należy rozumieć zapis z Opisu przedmiotu 
zamówienia? 
Na jakiej podstawie i na jakich założeniach przygotować ofertę ? 

Odpowiedź: Projekt wentylacji został zmieniony. Ofertę dotyczącą samej wentylacji należy 
przygotować według przedmiaru robót dotyczącego samej wentylacji mechanicznej 
stanowiącego załącznik nr 1., oraz projektu wentylacji stanowiącego załącznik nr 2. 
Z przedmiaru robót data opracowania (2012-06-26) skreśla się rozdział nr 6 dotyczący 
wentylacji. 

2. Pytanie: W dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie www. Starostwa są dwa 
załączniki z rysunkami instalacji wentylacji (plik "Wentylacja" i plik "Sytuacja"). 
Rysunki zawierają dwa różne projekty instalacji wentylacji. Który plik jest właściwy do 
wykonania przedmiotu zadania? 
Jak "Wentylacja" to proszę o udzielenie informacji o rurociągach instalacji wentylacji wraz 
z legendą dotyczącą rysunku. 
Jak "Sytuacja" to proszę o informacje czy istnieje rysunek właściwy instalacji wentylacji 
z systemem rysowanym "czarną" kreską. Obecnie instalacja jest rysowana "szarą" kreską 
której używa się traktując zawarte na rysunku instalacje jako drugorzędne. Brak wyraźnego 
rysunku utrudnia pracę nad kosztorysem i może być powodem powstania błędów w wycenie. 

Odpowiedź: Prawidłowy projekt wentylacji mechanicznej stanowi załącznik nr 2. 
 

 
 


